KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a.s.

Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Stary Plzenec
Laboratof Kanalizaci a vodovodu Stary Plzenec

zkugebni laboratof &. 1260 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

telefon: 702 147 655, e-mail: laborator@kav-plzenec.cz
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Protokol o zkousce ¢. 20230305

Ptedmét zkousky: Pitna voda Objednavatel:
Misto odbéru: Tymakov, &.p. 203, MS Obec Tymakov
Upfesnéni: vodovod, kohout smésné baterie - toaleta

Odebral: Hana Legnerova

Odebrano: 13.02.2023 09:00 L agieeyiy
Plijato: 13.02.2023 11:04 ey s
Datum zahdjeni zkousky: 13.02.2023 HPOTBEasHasA
Ukonéeno: 17.02.2023

Typ vzorku: Kraceny - podzemni voda dle vyhl.252/2004 Sb.

Akreditovany odbér dle; SOP ¢ V1

Ukazatel Jednotka Hodnota -Limit 1) Nejistota 2) Pouzita metoda

barva mg/l Pt 6,80 20 (MH) +20 % SOP & 40 (CSN EN 1SO 7887)

2akal NTU 0,5 5 (MH) +20% SOP & 43 (CSN EN ISO 7027-1)  +

konduktivita mS/m 46,8 125 (MH) +2% SOP & 25 (CSN EN 27888)

chemicka spotfeba kysliku manganistanem  mg/| 2,52 3 (MH) +15% SO: 6.2115] (CSN EN ISO 8467 vieing
zmény

amonné ionty mag/l < 0,034 0.5 (MH) SOP & 19 (CSN IS0 7150-1)

dusiénany mg/l < 4,00 50 (NMH) SOP & 39 (Janousek 1., Fiala J.
Vodni hospodarstvi, 2, 1988, 51)

dusitany mag/l < 0,007 0.5 (NMH) SOP & 18 (CSN EN 26777)

zelezo mg/l 0,19 0.2 (MH) £15% SOP & 13 (CSN IS0 6332)

mangan mg/l 0,02 0,05 (MH) +15% SOP & 14 (CSN ISO 6333)

Escherichia coli MPN/100ml 0 0 (NMH) SOP & 41 (Navod k Colilert - 18/QT)

Koliformni bakterie MPN/100ml 0 0 (MH) SOP & 41 (Navod k Calilert - 18/QT)

kuitivovatelné mikroorg. pfi 36 °C KTJ/ml 13 40 (DH) +20% SOP & 03 (CSN EN IS0 6222)

kultivovateliné mikroorg. pfi 22 °C KTJ/ml 3 200 (DH) +20% SOP & 03 (CSN EN IS0 6222)

chilor volny (set Hach)* mg/l < 0,03 0,3 (MH) SOP & 42 (CSN 1SO 7393-2, navod
firmy HACH)

pH* 7,2 6,5-9,5 (MH) +02 ' S0P & 01 (SN IS0 10523)

teplota * °C 12,0 8-12 (DH) SOP ¢ 35 (CSN 75 7342)

chut* piijatelna SOP & 111 (CSN 75 7340)

pach* prijateiny SOP & 111 (CSN 75 7340)

Legenda: MH-Mezni hodnota, NMH-Nejvy33i mezni hodnota, DH-Doporuéena hednota
KTJ - kolonii tvofici jednotka, MPN - nejpravdépodobnéj&i pocet bakterii
Ukazatele oznatené + nejsou pfedmétem akreditace.
Ukazatele ozna&ené * byly provedeny v terénu.
Symbol '<' vyjadfuje vysledek mensi neZ mez stanovitelnosti.
Syrnbol "> vyjadiuje vysledek vétsi nez mez stanovitelnosti.

1) Limitni hodnoty byly pfevzaty z Vyhladky &. 252/2004 Sb. v platném znéni, kterou se stanovi

hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a éetnost a rozsah kontroly pitné vody.

2) Vysledky zkoudek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadfencu jako rozsifena nejistota s koeficientem

roz&ifeni k=2 pro hladinu vyznamnosti 95 %. Uvadéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho procesu.

U vzorki neodebranych laboratofi laboratof nerug&i za kvalitu odbéru, ale pouze za provedeng analyzy.
Vysledky zkoudek se tykaji pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.

Bez pisemného souhlasu laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely.

Stary Plzenec, 17.02.2023 .
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Laboraterni informacni a manazersky systém ANALAB ' JAK REDIT!

1260 v /

Ing. Zuzana Kovarikova
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KANALIZACE A VODOVODY

Stary Plzenec, a.s. IC: 61778079
Smetanova 195, Sedlec DIC: CZ61778079
332 02 Stary Plzenec KB a.s. pobocka Plzeri
Mobil: 702 147 655 &.4. 6200361/0100

Laboratof Kanalizaci a vodovodil Stary Plzenec
E-mail:laborator@kav-plzenec.cz

Hodnoceni vzorku &. 20230305

Ve vzorku pitné vody nebyly ve stanovenych ukazatelich pfekroceny limitni hodnoty
dle vyhl &. 252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictvi, vyhl.¢. 70/2018 Sb. a vyhl.&. 187/2005 Sb.,
vyhl.&. 293/2006 Sb. a vyhl.&. 83/2014 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou
a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody.

KANALIZACE A VODOVODY

Ve Starém Plzenci Stary Plzenec, a.s.
Smetanova 1935, Sedlec

Dne: 17.2.2023 332 02 Stary Plzenec
LABORATOR

Zuzana Kovafikova
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