KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a.s.
Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Stary Plzenec

Laboratof Kanalizaci a vodovodu Stary Plzenec

zkusebni laboratof &. 1260 akreditovana CIA dle SN EN ISO/IEC 17025:2018
telefon: 702 147 655, e-mail: laborator@kav-plzenec.cz
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Protokol o zkousce é. 20232161

Predmaét zkousky: Surova voda

Misto odbéru; Upravna vady, Tymakov, kohout surové vody
Upfesnéni:

Odebral: Hana Legnerova

Qdebrano: 16.10.2023 08:05

Pfijato: 16.10.2023 11:30

Datum zahajeni zkousky: 16.10.2023

Ukonéeno: 09.11.2023

Typ vzorku: Kraceny rozbor surové vody vyhl. 448/2017

Akreditovany odbér dle: SOP & V1

Objednavatel:
Obec Tymakov

Tymakov 40
33201 Tymakov
1CO: 00267338

Ukazatel Jednotka Hodnota Nejistota 2) Pouzita metoda
suma vapniku a hoi€iku mmol/i 2,08 9% SOP & 11 (CSN 1SO 6059 )
barva mg/l Pt 18,6 20 % SOP & 40 (CSN EN 1SO 7887) +
zakal NTU 1.4 20 % SOP & 43 (CSN ENISO 7027-1)
konduktivita mS/im 441 2% SOP & 25 (CSN EN 27888)
kyselinova neutralizaéni kapacita (KNK 4,5) mmol/l 2,73 8% SOP & 24 (CSN EN IS0 0963-1)
zasadova neutralizaénl kapacita (ZNK 8,3) mmol/l 0,43 15% CSN 75 7372 +
chemicka spotfeba kysliku manganistanem mg/l 0,74 15 % SO: 521151 (CSN EN ISO 8467 vietné

Zmeny
amonné ionty mg/i 0,048 20 % SOP & 18 (CSN ISO 7150-1)
dusiénany mg/l < 4,00 SOP & 39 (Janoudek I, Fiala J :

Vodni hospodafstvi, 2, 1988, 51)
dusitany mg/l < 0,007 SOP & 18 (CSN EN 26777)
nerazpusténé latky susené pfi 105°C mg/l 8,0 20 % SOP & 22 (CSN EN 872)
chloridy mgll 20,6 59% SOP & 12 (CSN IS0 9297)
sirany mg/l 61,9 15 % SOP & 30 (EPA 375.4)
Zelezo mg/l 2,10 15 % SOP & 13 (CSN IS0 6332)
mangan mg/l 0,28 15 % SOP & 14 (CSN IS0 6333)
hlinik mg/| 0,020 20 % SOP & 33 (CSN IS0 10566)
vapnik mg/l 39,0 4% SOP &. 10 (CSN IS0 6058)
hotéik - dopodétem mg/l 26,9 9% g;)ﬁl;)é. 27 (CSN IS0 6058, CSN 1SO
fosforeénany mg/l 0,193 13 % SOP & 34 (CSN EN 1SO 6878 kap.4)
mikroskopicky obraz: podet organismi jedinci/mi 0 20 % SOP & 07 (CSN 75 7711) *
mikroskopicky obraz: abioseston % &9 SOP & 08 (CSN 76 7713) +
Escherichia coli MPN/100m| 0 SOP & 41 (Navod k Colitert - 18/QT)
intestindini enterokoky KTJ/100ml 0 SOP & 06 (CSN 1SO 7899-2)
pH* 6.8 0,2 SOP & 01 (GSN ISO 10523)
teplota * °C 8,1 SOP & 35 (CSN 75 7342)
pach* piijatelny SOP & 111 (TNV 75 7340) "
absorbance 254 nm 0,108 20 % SOP & 108 (CSN 75 7360 ) +
huminové latky mag/l < 0,50 SOP & 113 (TNV 75 7536) +
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Legenda:
KTJ - kolonii tvofici jednotka, MPN - nejpravdépodobnéj$i potet bakteril

Ukazatele byly provedeny v Laboratofi Kanalizaci a vodovodl Stary Plzenec, Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Stary Plzenec.
Ukazatele ozna&ené + nejsou pfedmétem akreditace.

Ukazatele oznagené * byly provedeny v terénu.

Symbol '<' vyjadiuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti.

Symbol >' vyjadiuje vysledek vétsi nez mez stanovitelnosti.

2) Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozéifena nejistota s koeficientem
roz8ifeni k=2 pro hladinu vyznamnosti 95 %. Uvadéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho procesu.

Pro stanoveni rozpudténych a nerozpudt&nych latek byl pouit filtr ze skelnych viaken se stfedni velikosti poru 1.2 ym od firmy Fisher.

U vzorkl neodebranych laboratofi laboratof neru&i za kvalitu odbéru, ale pouze za provedené analyzy vzorku tak, jak byl pfijat.
Vysledky zkoudek se tykajl pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak neZ cely.

Stary Plzenec, 09.11.2023 Schvalil: Ing. Zuzana Kovafikova
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