KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a.s.
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Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Stary Plzenec Hlac-wrA
Laboratof Kanalizaci a vodovodi Stary Plzenec ’,f/ﬁ?\‘?\~
zku$ebni laboratof &. 1260 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 g L 1260
telefon: 702 147 655, e-mail: laborator@kav-plzenec.cz

Protokol o zkousce €. 20242696

PFedmét zkousdky: Pitna voda Objednavatel:
Misto odbéru: Tymakov, &.p. 40, OU Obec Tymékov
Upfesnéni: vodovod kohout smésné baterie kuchyné
Qdebrat: Hana Legnerova
Odebrano: 04.12.2024 09:15 g;‘;’“’; mék
Plijato: 04.12.2024 17:00 o6 002’;';'33;"
Datum zahdjeni zkoudky: 05.12.2024 ’
Ukonéeno: 30.12.2024
Typ vzorku: Kraceny - podzemni voda dle vyhl.252/2004 Sb.
Akreditovany odbér dle: SOP &. V1
Ukazatel Jednotka Hodnota Limit 1) Nejistota 2) PouZita metoda
barva mg/l Pt < 1,16 20 (MH) SOP & 40 (CSN EN ISO 7887)
zékal NTU <01 5 (MH) SOP & 43 (CSN EN IS0 7027-1)  +
konduktivita mS/m 41,3 125 (MH) 2% SOP & 25 (CSN EN 27888)
chemicka spotfeba kysliku manganistanem mg/l 2,07 3 (MH) 15 % SOP & 15 (CSN EN 1SO 8467 véetné

zmény Z1)
amonné ionty mgll < 0,027 0,5 (MH) SOP & 19 (CSN 1SO 7150-1) ‘
dusiénany mg/ < 1,00 50 (NMH) SOP & 39 (JanouSek |, Fiala J.:

Vodni hospodalstvi, 2, 1988, 51) ‘
dusitany mafl < 0,007 05 (NMH) SOP &, 18 (CSN EN 26777) ‘
Zelezo mg/l 0,035 0,2 (MH) 15 % SOP & 13 (CSN IS0 6332) |
Escherichia coli MPN/100ml 0 0 (NMH) SOP & 41 (Navod k Colilert - 18/QT)

Koliformni bakterie MPN/100ml 0 0 (MH) SOP &. 41 (Névod k Colilert - 18/QT)
intestinaini enterokoky KTJ/100ml 0 0 (NMH) SOP & 08 (CSN 1SO 7899-2)
kultivovatelné mikroorg. pfi 36 °C KTJ/ml 0 40 (DH) SOP & 03 (GSN EN IS0 6222)
kultivovateiné mikroorg. pii 22 °C KTJ/ml 0 200 (DH) SOP & 03 (CSN EN ISO 6222)
chior voiny (set Hach)* my/l 0,11 0,3 (MH) 20 % SOP & 42 (CSN ISO 7393-2, névod

firmy HACH)
pH* 7.0 6,5-9.5 (MH) 0,2 SOP & 01 (CSN IS0 10523)
teplota * °C 1,0 8-12 (DH) SOP &. 35 (CSN 75 7342)
chut* pfijatelna SOP & 111 (ESN 76 7340)
pach® pfijateiny S0P & 111 (CSN 75 7340)

Legenda:

MH-Mezni hodnota, NMH-Nejvy$8i mezni hodnota, DH-Doporudena hodnota

KTJ - kolonii tvofici jednotka, MPN - nejpravdépodobnéjsi poget bakterii

PTJ - plak tvofici jednotka

Ukazatele byly provedeny v Laboratofi Kanalizaci a vodovodl Stary Pizenec, Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Stary Plzenec.
Ukazatele oznadené + nejsou pfedmétem akreditace.

Ukazatele oznatené * byly provedeny v terénu.

Symbol '<' vyjadiuje vysledek mensi nez mez stanoviteinosti.

Symbol > vyjadiuje vysledek vétsi ne2 mez stanovitelnosti.

1) Limitni hodnoty‘ byly pfevzaty z Vyhlagky & 252/2004 Sb. v platném znéni, kterou se stanovi
hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody.

2) Vysledky zkoudek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadrenou jako roziifena nejistota s koeficientem
roz8ifeni k=2 pro hladinu vyznamnosti 95 %. Uvadéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho procesu.

Stary Plzenec, 31.12.2024 Schvalil: Lenka Vajskébr(yé
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KANALIZACE A VODOVODY

Stary Plzenec, a.s. 1C: 61778079
Smetanova 195, Sedlec DIC: CZ61778079
332 02 Stary Plzenec KB a.s. pobo&ka Plzeni
Mobil: 702 147 655 &.0..6200361/0100

Laboratof Kanalizaci a vodovodi Stary Plzenec
E-mail:laborator@kav-plzenec.cz

Hodnoceni shody se specifikaci u vzorku & 20242696

Ve vzorku pitné vody nebyly ve stanovenych ukazatelich pfekro¢eny limitni hodnoty
dle vyhl & 252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictvi, vyhl.& 70/2018 Sb. a vyhl.&. 187/2005 Sb.,
vyhl.&. 293/2006 Sb., vyhl.&. 83/2014 Sb. a vyhl. & 371/2023 Sb., kterou se stanovi hygienické
pozadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody.

Ve Starém Plzenci
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